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Siedlce, dnia: 25.04.2023
SPRAWOZDANIE Z BADAN OL- LBW.9051.1.268/n.2023

Nazwa i adres klienta:
Podstawa badan:

Rodzaj probek:

Miejsce pobrania probek:
Data pobrania probek:

Prébki pobral:

Metoda pobierania probek

Nr protokohu pobrania probek:
Data przyjgcia probek

Data rozpoczgeia i zakoficzenia badain

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu, ul. gen. Leopolda Okulickiego 9 D, 26-601 Radom
Protokél uzgodnien OL..9052.1.8.23 z dn. 02.01.23 r

Woda przeznaczona do spozycia przez ludzi

Wod. publ. uj. Dabréwka Nagérna, Gustawéw gm. Zakrzew ( dzialka nr 466)

27.03.2023

Pracownik PSSE w Radom (Klient wewnetrzny)

PN-ISO 5667-5:2017-10, PN-EN ISO 5667-3:2018-08

NPP.670.253.2023

27.03.2023

28.03. - 25.04.2023

Inne informacje dotyczace prébek

Cel badania

Stan prébki (ek) nie budzi zastrzezen

Przedlozenie wynikéw jednostkom nadzorujgcym (obszar regulowany prawnie)

Informacje dot. daty, godziny, miejsca i punktu pobrania prébki sq zgodne z danymi podanymi przez Zleceniodawce. W niniejszym sprawozdaniu wyniki badan i
stwierdzanie zgodnosci ze specyfikaciq (jesli dotyczy) odnoszq sig wylgeznie do otrzymanej prébki .Laboratorium podaje niepewnosé dla wynikéw, ktére po
uwzglednieniu niepewnosci zawierajq wartos¢ parametryczrg (dla okreslenia ich miarodajnosci). Niepewnosé¢ wyniku badania nie uwzglednia niepewnosci
zwiqzanej z pobieraniem prébki. Bez pisemnejf zgody Kierownika OL sprawozdanie nie moze byé powielane inaczej niz w calosci.

Opis i identyfikacia probki:

Nr prébki
268/n

Godz. pobr. Ozn. klienta
08:50 /11

Rodzaj probki i punkt pobrania

Studzienka Wodomierzowa

Akt prawny: Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dn. 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294)

2. Wyniki badan fizykochemicznych

Legenda: " - nie badano

Numery probek, wyniki
268/n
<15 %

Lp. Wskaznik, metodyka Jm

1 |Antymon

PN-EN ISO 15586:2005
Metoda: ETAAS

Wartos¢ parametryczna: 5,0 pg/l

Hg/i

2 |Bromodichlorometan
PB-17-Al wyd. 3 zdn.12.09.2019
Wartos¢ parametryczna: 0,015 mg/l
3 |Chrom

PN-EN ISO 15586:2005

Metoda: ETAAS

Wartos¢ parametryczna: 50 ng/l
4 'Glin (Al)

PN-EN ISO 15586:2005

Metoda: ETAAS

Warto$¢ parametryczna: 200 pg/l
5 Kadm

PN-EN ISO 15586:2005

Metoda; ETAAS

Warto$¢ parametryczna: 5,0 pg/l

mg/I < 0,005

g/ <5,0

Hg/l

Hg/| <0,2
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6 |Miedz

PN-ISO 8288:2002

Metoda: FAAS

Warto$¢ parametryczna: 2,0 mg/l

mg/I

< 0,10

7  |Nikiel

PN-EN ISO 15586:2005
Metoda: ETAAS

Warto$¢ parametryczna: 20 pg/l

Hg/!

< 4,0

8 |Otéw

PN-EN ISO 15586:2005
Metoda: ETAAS

Warto$¢ parametryczna: 10 pg/l

Hg/!

1,2

9 |Selen

PN-EN ISO 15586:2005
Metoda: ETAAS

Warto$é parametryczna: 10 pg/l

Hg/!

< 2,0

10 |Sod

PN-ISO 9964-1:1994+Ap1:2009
Metoda: FAAS

Warto$¢ parametryczna: 200 mg/l

mg/|

11 |Trichlorometan (chloroform)
PB-17-Al wyd. 3 zdn.12.09.2019

Warto$¢ parametryczna: 0,030mg/1

mg/I

< 0,005

12 |Trihalometany - ogéiem (suma THM)
PB-17-Al wyd. 3 2dn.12.09.2019
Wartos¢ parametryczna: 100 pg/l

Mg/l

<5

"B" _ badania poza zakresem akredytacji PCA nr AB 565; (#) - norma archiwalna; "< liczba” - wynik ponizej granicy oznaczalnosci,
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