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Zleceniodawca /7/
GMINNE PRZEDSIEBIO&\ OMUNALNE w

Zakrzew 26-652

Prébka (wg deklaracji Zleceniodawcy)

Opis prébki: WODA DO SPOZYCIA
Dom Ludowy w Dabrowce Nagoérnej, ul. Radomska 54, Gmina

Data przyjecia probki 11.09.2023 Stan probki: bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan 11.09.2023
Data zakoriczenia badan 22.09.2023
Data utworzenia sprawozdania 22.09.2023

Probka pobrana przez pracownika J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0.

Informacje dotyczace pobierania prébek:

Metoda* PN-EN I1SO 19458:2007, PN-ISO 5667-5:2017-10

Protokot poboru probek nr: 4/1234/1/09/2023

Data poboru: 11.09.2023

Punkt poboru, miejsce poboru: GMINNE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE W ZAKRZEWIE
ID Probkobiorcy: 1234

Rodzaj badania . : Stwierdzenie
Metoda Jednostka Wynik Kryterium 2godnosci
*Smak "4
PB-201 wyd. | z dn. 01.02.2013 - i Akceptowalny Akceptowalny Zgodny
* Zapach 1) 4)
PB-201 wyd. | z dn. 01.02.2013 - Akceptowalny Akceptowalny Zgodny
*Bawa "24% Akceptowalna przez
PN-EN ISO 7887:2012 Metoda C, PN-EN ISO mg/l Pt <5(5%1) konsumentéw i bez -
7887:2012/Ap1:2015-06 e nieprawidtowych zmian
* Przewodnosé elektryczna wiasciwa " ¥
PN-EN 27888:1999 uS/em 485+ 49 < 2500 Zgodny
* pH 1) 4)
" PN-EN ISO 10523:2012 - i ) B2 <S5 Zgadny
[ I Akceptowalna przez
Py konsumentéw i bez
* Metnos¢ » 2 @ . . h
PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU 0,55%0,18 nieprawidtowych zmian. -
Zalecany zakres wartosci do
_— - . — 1’0 —— —
* Zawartos¢ pierwiastkow " 4 2
PN-EN ISO 17294-2:2016
Antymon (Sb) pg/! <0 20 (0, 20 + O 02) <50 Zgodny
Arsen (As) ug/! <0,10(0,10 £ 0,01) <10 Zgodny
Bor (B) mg/l 0, 015 + 0,002 <1,0 Zgodny
Chrom (Cr) pg/! < O ‘IO (0 10 * 0 01) <50 Zgodny
Glin (Al) pg/l <1,0 (1,0 B 0,1) <200 Zgodny
Kadm (Cd) pg/l <0,10 (0,10 £ 0,01) <50 Zgodny
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Magnéz (Mg) mé)l égodny
Tmlégn (Mn} - pg/l ‘ 0,17 £0,02 1 <50 Zgodny
Miedz (Cu) mgl/l 0,00045 + 0,00006 <20 Zgodny
Nikiel (Ni) - gl <0,10(0,10 £ 0,01) <20 ~ Zgodny
Otow (Pb) ug/l 0,12 £ 0,02 <10 Zgodny
Rteé (Hg) - g/ <0,050 (0,050£0010) <10 Zgodny
Selen (Se) - pg/t < 0{0 (0,10 £ 0,01) <10 Z;)dny
Sdéd (Na) - I mg/] 4,7+0,7 - QZHOB Zgodny
7Srebroi(;i\5)w - 7m7gll 77—7:6,7066567(6,60050 & 0,0006é) R <0,010 ¥ Zgodny
Zelazo (Fe) ‘pgll 152 < 200 Zgodny
F?rzlo?rlua 2%2522013-07 Hg/l |@al =70 Zgodny
PAT25 wyd 1 2dn 15.08.2011 vo! <55+ <50 Zgodny
mon 0.
}* Pestycydy chloroorganiczne ¥ ®
| PN-EN ISO 6468:2002
- Aldryna pg/l < 0,010 (0,010 = 0,004) <0,030 Zgodny
alfa - HCH pg/l < 0,010 (0,010 + 0,004) <0,10 Zgodny
beta - HCH pg/l <0,010 (0,010 + 0,004) <0,10 Zgodny
cis-Chlordan pg/l <0,010 (0,010 + 0,004) <0,10 Zgodny
delta - HCH pg/l < 0,010 (0,010 £ 0,004) <0,10 Zgodny
Dieldryna pg/l < 0,010 (0,010 £ 0,004) < 0,030 Zgodny
. Endryna pg/l < 0,010 (0,010 £ 0,004) <0,10 Zgodny
gamma - HCH pg/l < 0,010 (0,010 £ 0,004) <0,10 Zgodny
v H.C.:B - o ugﬁ 7 <0,010 (0,010 = 0,004)7 7 s0716 ar:yﬁ
Izodryna pg/l < 0,010 (0,010 + 0,004) <0,10 Zgodny
opDDD - gt <0010(0010£0,004) 50,10 Zgodny
op'DDE pg/! < 0,010 (0,010 + 0,004) <0,10 Zgodny
opDDT gl <0,010(0010£0004) =010 ~ Zgodny
' pp'DDD pg/l < 0,010 (0,010 £ 0,004) <0,10 R Zgodny
;;;'Eii ug7| < 0010 (00101 0,004)77 I s 0,10 Zé;any
?p'DDT a ﬂpg/l <0,010 (0010 +0,004) s 0,10 Zg;gdniy
 Suma pestycydow chioroorganicznych z obliczen gl <0050 (0,050 0,020) <050 ~ Zgodny
mt'rranrsr-é’hlor'dan 7 - pg/l <0,010 (0,01671 0004) < 010 ngrodny
*Heptachk;r 7 ug/l < 0,010 (0,010 £ 0,004) < 0,030 Zgodny
Eboksyd heptachloru pg/! <0,010 (001010004) s 0,01;10 Zigrbdny

* Stezenie anionow V¥

PN-EN ISO 10304-1:2009
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Azotany® mg/l <1,0(1,0£03) <50 Zgodny
Azotyny® mg/l < 0,05 (0,05 + 0,02) <0,50 Zgodny
Fluorkl mg/l 0,17 £ 0,04 <15 Zgodny
Slarczany mag/l 144 <250 Zgodny
Chlorkl mg/l 51+1.2 < 250 Zgodny
* Stezenie kationow " ¥
PN-EN ISO 14911:2002
Jon amonowys’ mg/l < 0,05 (0,05 % 0,02) <0,50 Zgodny
Sumaryczna zawartos¢ wapnia i magnezu (z mg/l CaCOs 270 + 60 60-500 Zgodny
obliczen)
* Akryloamid V49
PB-403 wyd. | z dn.25.06.2020 Ko/t =009 0,05+ 0,02) <0.10 Zgadny
* Suma chloranéw i chlorynéw » 4 =
PN-EN ISO 10304-4:2002
Chlorany mg/l < 0,05 (0,05 + 0,02) - -
' Chloryny mg/l < 0,05 (0,05 £ 0,02) - -
Suma chlorandw i chlorynéw mg/l < 0,10 (0,10 £ 0,04) <0,7 ‘ Zgodny
* Epichlorohydryna ¥ ®
' PB-147/GC wyd. Il z dn. 20.10.2014 Hg/ SRR (R A2y = 00 Zgodny
* Chlor wolny ¥
PB-358 wyd. Il z dn. 30.03.2020 mg ‘ 0,05 0,01 =0,30 Zgodny
* Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne / WWA © 4 9
| PN-ENISO 17993:2005
Benzo(a)piren pg/t < 0,0025 (0,0025 + 0,0012) <0,010 Zgodny
Suma WWA (B(b)F, B(k)F, B(ghi)Per, I(1,2,3-cd)P) pg/l <0,010 (0,010 + 0,005) <0,10 Zgodny
* # Chloramina " 7
" PNLEN ISO 7393-2:2018-04 mgl/l <0,02 (0,02 £ 0,01) <05 Zgodny
* Stezeme i zawarto$¢ ogdlnego wegla organicznego (OWOQ) W24 ®
PN-EN 1484:1999
Ogolny wegiel orgamczny (OWO) mg/l <1 50 (1 50 * 0 33) bez nieprawidtowych zmian -
* Lotne zwigzki organiczne ' 4 °
PN-EN ISO 15680:2008
1,2-Dichloroetan (EDC) pa/l < 1 0 ( ,0£0,3) <3,0 Zgodny
Benzen pg/l < 0 5(0,5+0,2) <10 Zgodny
Bromodlchlorometan pg/!l < 1 0( 0 + O 3) <15 Zgodny
Chlorek winylu (CV) pg/l < 0 2 (O 2 & O 1) <0,5 Zgodny
Chloroform pg/l <1 O (‘I 0+0,3) <30 Zgodny
Suma THM (chloroform, bromodichrlaféme’tah; L a ' .
dibromochlorometan, bromoform) - Eg/l = 4’0 (402 1'2? - = ileg Z_godny -
Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu pg/l <2,0(2,0+0,6) <10 Zgodny
* )
Temperatura ¥ ® o 135407 ) )

PN-77/C-04584 (norma wycofana bez zastapienia)
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* Liczba mikroorganizmow w 22°C po 72 hw 1 ml ®
PN-EN ISO 6222:2004
* Liczba Escherichia coliw 100 m| " #
PN-EN ISO 9308-1:2014-12; PN-EN ISO 9308- jtk/100 ml 0 0 Zgodny
1:2014-12/A1:2017-04
* Liczba bakterii z grupy coliw 100 ml ¥ ®

PN-EN ISO 9308-1:2014-12; PN-EN 1SO 9308- jtk/100 mi 0 0 Zgodny
[1:2014-12/A1:2017-04

jtk/ml Nie wykryto - . -

* Liczba enterokokéw katowych w 100 ml

PN-EN ISO 7899-2:2004 jtk/100 ml 0 0 Zgodny

" Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017
r. poz. 2294).
2 Wartosci progowe niezdefiniowane.

) Badanie wykonywane w miejscu pobrania prébek.

4 Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni (decyzja nr
5/2022/NS.9040.2.2022 z dn. 30.12.2022 r.).

®  Dolna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody, bedaca jednoczesnie granica oznaczania ilo$ciowego wyznaczong przez
Laboratorium.

8 Norma wycofana bez zastgpienia. Wyniki mogg by¢ wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie.

) Rozszerzona niepewnos¢ pomiaru nie obejmuje pobierania probki.

® Badanie wykonano metodami zatwierdzonymi przez Parstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Makowie Mazowieckim
(decyzja nr HKN.9020.08.15.2023.BK z dnia 31.05.2023).

Badanie: Chloramina wykonano w laboratorium o numerze akredytacji AB 213

Autoryzowat:

Aleksandra Wisniewska, Kierownik Pracowni Analiz Srodowiska, Pracownia Analiz Srodowiska
Jarostaw Zaremba, Koordynator Regionu, Sekcja Poboru Prébek

Kamila Skolmowska, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Chromatografii Cieczowej

Karolina Kadubiec, Starszy Specialista ds. Analiz, Pracownia Analiz Srodowiska

Katarzyna Guzinska, Specijalista ds. Analiz, Pracownia Analiz Srodowiska

Katarzyna Szpinda, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Spektrometrii

Matgorzata Ardecka, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Mikrobiologii

Paulina Burzynska, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Mikrobiologii

Rafat Ciecholewski, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Analiz Srodowiska

'Wyniki analiz podwykonawczych sg autoryzowane przez osoby upowaznione przez zewnetrznego dostawce badan
Sprawozdanie z badan opatrzono certyfikowana pieczecig elektroniczng J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0.

Adres laboratorium:
Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia
Przemystowa 5, 06-200 Makdéw Mazowiecki

Wyniki odnosca sie wytgcznie do pobranych probek. Jesli podano niepewnosé pomiaru i nie okreslono inaczej. to jest to niepewno$¢ rosscercona, oscacowana dla wspolczynnika rosszerzenia k=2 i poziom
ufnosci 95% oraz uweglednia niepewno$¢ pobierania probek. Jesli dokonano stwierdzenia  zgodnosci i nie okreslono inaccej J.S. Hamilton Poland Sp. £ 0.0. stosuje casade prostej akceptacji wedtu
wytycenych  ILAC-G8:09/2019.  Jezeli w kolumnie .wynik™ akredytowanej metody preedstawiono capis w postaci .<" lub .>" oznacsa to, iz jest to recultat badania, besposrednio powiacany < dolna lu
gorng granica cakresu pomiarowego  akredytowanej metody, natomiast podana rozszerzona niepewno$¢ pomiaru dotycey wytacsnie  odpowiednio  dolnej lub gornej granicy cakresu pomiarowego
akredytowanej  metody. W takim preypadku  Laboratorium — w kolumnie .stwierdzenie  zgodnosci’ preedstawia  opinie i interpretacje.  ktéra opiera sie na uzyskanym recultacie badania. Niniejsz
sprawozdanie nie moze by¢ powielane w ccesci bes pisemnej cgody J.S.Hamilton Poland Sp. < 0.0. Odpowiedsialnos¢ J.S.Hamilton Poland Sp. £ 0.0. jest ograniczona wylacenie do danych cawartych w jeg
oryginale. J.S.Hamilton Poland Sp. < 0.0. nie cezwala na stosowanie symbolu akredytacji PCAAB 079 prees swoich Klientdw. podwykonawcow.  cewnetrznych  dostawcéw  ustug i inne strony treecie. Wiece
informacji - <najduje sie¢ w dokumencie PCA — DA-02. Ustuga potwierdzona niniejszym  sprawozdaniem  podlega Ogolnym  Warunkom  Swiadcsenia Ustug J.S. Hamilton Poland Sp. < 0.0. camieszcconym 1
stronie  www.hamilton.com.p!

* Badanie akredytowane
# Badanie wykonane przez zewnetrznego dostawce

KONIEC SPRAWOZDANIA
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