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TOR SANITARNY W RADOMIU

¢ ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D,
26-601 Radom
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"KL ¢ Zﬁ% /Qeeha obszarowa jakosci wody do spozycia przez ludzi

nl
r/ J na terenie gminy Zakrzew
o za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.
L '6//)/ // \,O“

nstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomiu.
Do w/w wodociggdéw nalezg wodociagi publiczne w:

- Zakrzewie,
- oraz Dagbréwce Nagorne;.

Wszystkie wodociggi oparte sg na ujeciach wéd podziemnych. Uzdatnianie wody
odbywa sie poprzez napowietrzanie, odzelazianie, odmanganianie oraz okresowg
dezynfekcje. Jednostka odpowiedzialng za jako$¢ wody dostarczanej przez wodociagi jest
Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne w Zakrzewie Sp. z 0. o.

Dane o poszczegdlinych wodociggach przedstawiono w tabeli ponizej

Lp. Nazwa wodociagu Produkcja Liczba ludnosci Koncowa
w m®/d zaopatrywanej roczna ocena
w wode jakosci wody
1. Zakrzew 699 5378 przydatna
2. Dabréwka Nagoérna 231 2639 przydatna

W okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. wode pochodzacg z w/w wodociggow
badano w ramach nadzoru sanitarnego oraz prowadzonej kontroli wewnetrznej pod wzgledem
parametrow fizyko — chemicznych, organoleptycznych i mikrobiologicznych w zakresie
okreslonym w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

W odniesieniu do wodociggu publicznego w Zakrzewie Panstwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdzit obecnos$¢ nieakceptowalnego zapachu wody.
Podjete przez zarzgdzajgcego wodociagiem dorazne dziatania naprawcze polegajace na
ptukaniu sieci wodociggowej wody spowodowaty poprawe jej jakosci, co zostato potwierdzone
w kolejnych badaniach laboratoryjnych.

W odniesieniu do wodociggu publicznego w Dagbréowce Nagoérnej gm. Zakrzew
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu stwierdzit spetnienie wymagan
okreslonych w rozporzgdzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci
wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).



Zagrozenia zwigzane z wystepowaniem stwierdzonych przekroczen w badanej wodzie:

¢ Nieakceptowalny zapach wody moze sygnalizowaé zmiany w jako$ci wody ujmowanej
lub nieprawidtowo$ci w procesie uzdatniania. Powyzsze powinno sktaniaé
zarzgdzajgcego wodociggiem do znalezienia przyczyny nieprawidiowosci oraz
podjecia dziatan naprawczych w celu doprowadzenia jako$ci wody do wymagan
okreslonych w rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakos$ci wody przeznaczone;j
do spozycia przez ludzi.

Ponadto w 2023r. ludnosé zamieszkata w miejscowosciach:

- Bielicha

- Cerekiew

- Milejowice (czes¢€)

- Mleczkow (czese)

- Wacyn

- Zatopolice (cze$¢)

- Zdziechéw (czes¢)

zaopatrywana byta w wode przydatng do spozycia z wodociggu miejskiego w Radomiu.
Z wiw wodociggu korzystato 4321 osob.

Ponadto w 2023r. do PPIS w Radomiu nie wptywatly interwencje od mieszkancow
dot. reakcji niepozgdanych zwigzanych ze spozyciem wody na danym obszarze.

Otrzymuje:
1. Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne w Zakrzewie Sp. z 0. o.
Zakrzew 51A 26 — 652 Zakrzew
2. Wojt Gminy Zakrzew
Zakrzew 51A 26 - 652 Zakrzew
3. ala



