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SPRAWOZDANIE Z BADAN PROBKI WODY DO SPOZYCIA

Znak sprawy: HKL.9051.2.3.2026

| Data pobrania / dostarczenia prébki wody: 07.01.2026r.
PSSE Radom
Il Norma/metodyka pobierania prébek: PN-EN ISO 5667-3:2024-10; PN -ISO 5667-5:2017-10 ; N

Il Prébka pobrana przez: p. P. Kobylinski

PN-EN I1SO 19458:2007

IV Rodzaj urzadzenia wodnego: wodocigg publiczny uj. Jaszowice

(kontrola wewnetrzna)

V Cel badania prébki: celem przedtozenia wynikéw jednostce kontrolujgcej (obszar regulowany prawnie)

VI Punkt pobrania probki: Studzienka wodomierzowa na terenie bytej Szkoty Podstawowej

Gulin dz. 1124/2

gm. Zakrzew

VIl Zleceniodawcal/adresat: Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne w Zakrzewie Sp. z 0.0.

Zakrzew 51A

26-652 Zakrzew

Wyniki badan fizyko-chemicznych

Wynik Wartosé Stwierdzenie
Lp. Parametr Norma / metoda (Niepewnosé)! e — Jednostka zgadnosci #
o PN-EN ISO 7027-1: 0,21 akceptowalna
1. | Metnosc¢ ' . Zalecany zakres NTU -
2016-09 (& 24%) wartosci do 1,0
PN-EN ISO 7887:2012 < 5% "
2. | Barwa (PY) PN-EN ISO 7887:2012/ (5+21%) mg
' Ap1:2015-06
metoda D akceptowalna akceptowalna
3. | Zapach 55(1021':};&] 18.06.2019 akceptowalny akceptowalny -
4. | Smak \Ij)vsdoe"lg}fjl;] 18.06.2019 akceptowalny akceptowalny -
7,4
H ’ 6,5-9,5 H
5. |° PN-EN 1SO 10523:2012 (£ 2.2%) i
w temperaturze 12,8 o°C
Przewodnosé 474
elektryczna wiasciwa (£ 2.9%) 2500 uS/cm
6. |w 25°C?) PN-EN 27888:1999 ST
w temperaturze 10,9 — oC

AUTORYZOWAL.:
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Wyniki badan mikrobiologicznych

Wynik . . .
jitk. Wartosé Stwierdzenie
Lp. Parametr Norma / metoda parametryczna*| zgodnosci #
Sina li i izmao nie wykryto Bez
1, | O9olna liczba mikroorganizméw | | oy N 150 6222 - 2004 WYKIYEO | nieprawidtowych
w 22°C / 1ml wody Zmian?
5 Bakterie grupy coli / 100 ml A PN-EN ISO 9308-1:2014-12 0 0 .
© | wody +A1:2017-04
o . PN-EN ISO 9308-1:2014-12 0

3. | Escherichia coli/ 100 ml wody | A +A1:2017-04 0

4. | Enterokoki /100 ml wody A | PN-EN ISO 7899-2 : 2004 0 0 -
STARS LY ASYSTENT

AUTORYZOWAL.: /
mgr inz Pawet Grzebut

*- Wymaganie zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. (Dz.U. 2017 poz. 2294)

# - Stwierdzenie zgodno$ci wyniku z wymaganiami.

A — badanie akredytowane

N — badanie/pobieranie probek nieakredytowane spetniajgce wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

jtk— jednostki tworzace kolonie

1) — niepewno$¢ rozszerzona (U) przy poziomie ufnosci ok. 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2. Niepewnos$¢ nie obejmuje etapu pobierania
prébek.

2) — korekta za pomocg urzadzenia do kompensacji wptywu temperatury

3) — zaleca sig, aby ogolna liczba mikroorganizméw nie przekraczata: 100 jtk / 1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociggowej, 200 jtk / 1ml
w kranie konsumenta

4) - dolna granica zakresu pomiarowego metody

Termin wykonania badan: 07.01.2026r. — 10.01.2026r.
Zatwierdzit:

Dostarczona prébka nie budzi zastrzezen.

Wyniki badania i zwigzana z nimi niepewno$é odnosza sie wytacznie do pobranej i badanej probki.

Bez pisemnej zgody Laboratorium sprawozdanie z badar nie moze by¢ kopiowane inaczej jak tylko w catosci.

Klient ma prawo do zgloszenia skargi.

Laboratorium ponosi odpowiedzialno$é za wszystkie informacje przedstawione w sprawozdaniu z badan.

Zleceniobiorca zapewnia bezstronno$¢ i poufnos¢ zgodnie z obowigzujgcg politykg bezstronnosci i poufnoéci Powiatowej Stagji
Sanitarno — Epidemiologicznej w Radomiu.

Dane uzyskane od Klienta w trakcie realizacji zlecenia sa traktowane jako informacje poufne.

B KONIEC SPRAWOZDANIA NR 2.3 |
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