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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 444752/26/WAW

Zleceniodawca

GMINNE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE W

ZAKRZEWIE SP. Z O.0.
ZAKRZEW 51A
26-652 ZAKRZEW

Prébka (wg deklaracji Zleceniodawcy)

Opis probki: WODA DO SPOZYCIA
Gustawow dz. 466 (studzienka wodomierzowa)
SUW ZAKRZEW

Data przyjecia probki 23.06.2026

Data rozpoczecia badan 23.06.2026

Data zakonczenia badan 07.07.2026

Data sprawozdania z badan 07.07.2026

Stan probki: bez zastrzezen
Numer probki: 444752/26/WAW

Probka pobrana przez pracownika J.S. Hamilton Poland Sp. z o.0.
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Informacje dotyczace pobierania prébek:

Metoda* PN-EN ISO 19458:2007, PN-ISO 5667-5:2017-10

Protokot poboru probek nr: 11/1603/23/06/2026
Data poboru: 23.06.2026

Punkt poboru, miejsce poboru: Gustawow dz. 466 (studzienka wodomierzowa)

SUW ZAKRZEW
ID Prébkobiorcy: 1603
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Rodzaj badania
Metoda

Jednostka

Stwierdzenie

Wynik Kryterium zgodnosci

* Liczba bakterii z grupy coliw 100 m| 2 2

PN-EN SO 9308-1:2014-12; PN-EN ISO 9308

-1:2014-12/A1:2017-04

jtk/100 ml

0 | 0 Zgodny

* Liczba Escherichia coliw 100 ml 2@
PN-EN ISO 9308-1:2014-12; PN-EN ISO 9308
-1:2014-12/A1:2017-04

jtk/100 ml

0 0 Zgodny

* Liczba mikroorganizméw w 22°C po 72 h w 1
ml 3)

PN-EN ISO 6222:2004

jtk/ml

Nie wykryto ‘ - ,

* Liczba enterokokéw katowych w 100 mi 2 @
PN-EN ISO 7899-2:2004

jtk/100 ml

0 0 Zgodny

* Smak 2 7
PB-201 wyd. 2 z dn. 17.10.2025

nie stwierdzono obcego

. Akceptowalny Zgodny

* Zapach? 7
PB-201 wyd. 2 zdn. 17.10.2025

nie stwierdzono obcego

zapachu Akceptowalny Zgodny

* Barwa "2 7 9
PN-EN ISO 7887:2012 Metoda C, PN-EN lSO
7887:2012/Ap1:2015-06

mg/l Pt

Akceptowalna przez
<5((zx1) konsumentéw i bez -
nieprawidtowych zmian

* Przewodnos¢ elektryczna wiasciwa 2 © 7
PN-EN 27888:1999

uS/cm

663 + 67 < 2500 Zgodny

* pH 2)4)7)

PN-EN ISO 10523:2012

7,2+0,1 6,5-9,5 Zgodny
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Akceptowalr)a przez

* Metoger” =29 NTU <0,20 (0,20 + 0,07) mek&';i‘d'd’lﬁwﬁlﬁ el -

PN-EN 180 7027-1:2036-09 ’ ‘ , Zalecany zakres wartosci

do 1,0

* Zawarto$¢ pierwiastkow "2 7

PN-EN ISO 17294-2:2024-04
Antymon (Sb) pg/l < 0,20 (0,20 = 0,02) <10 Zgodny
Arsen (As) ug/l 0,10 £ 0,01 <10 Zgodny
Bor (B) mg/| 0,045 + 0,006 <15 Zgodny
Chrom (Cr) ug/l <0,10 (0,10 £0,01) <50 Zgodny
Glin (Al) ug/l <1,0(1,0+0,1) <200 Zgodny
Kadm (Cd) pg/l <0,10 (0,10 £ 0,01) <5,0 Zgodny
Magnez (Mg) mg/| 22+4 7-125 Zgodny
Mangan (Mn) pg/l 1,3+0,2 | <50 Zgodny
Miedz (Cu) mg/l 0,0011 + 0,0002 ‘ <20 Zgodny
Nikiel (Ni) pg/! <0,10(0,10 £ 0,01) <20 Zgodny
Otéw (Pb) ug/l <0,10(0,10 £ 0,01) ‘ <10 Zgodny
Rtec¢ (Hg) pg/l < 0,050 (0,050 + 0,010) <1,0 Zgodny
Selen (Se) ug/l ‘ 0,29 + 0,04 ‘ <20 Zgodny
Sod (Na) mg/| 101 | <200 Zgodny
Srebro (Ag) mg/| < 0’008’50008%353050 & | <0,010 Zgodny
Zelazo (Fe) ug/l 54+0,8 ‘ <200 Zgodny
rCer eI - Hg <3G =10 Zpcainy
RS a2 . 15.06.2011 Hal <5(5¢1) <50 Zgodny
oo,
* Pestycydy chloroorganiczne ¥ 2 7

PN-EN ISO 6468:2002

Aldryna pg/l < 0,010 (0,010 £ 0,004) < 0,030 Zgodny

alfa - HCH ug/l <0,010 (0,010 = 0,004) <0,10 Zgodny

beta - HCH pg/t < 0,010 (0,010 + 0,004) <0,10 Zgodny

cis-Chlordan ug/l < 0,010 (0,010 + 0,004) <0,10 Zgodny

delta - HCH pg/l < 0,010 (0,010 = 0,004) <0,10 Zgodny

Dieldryna pg/l < 0,010 (0,010 £ 0,004) < 0,030 Zgodny

Endryna ug/l < 0,010 (0,010 = 0,004) <0,10 Zgodny

gamma - HCH pg/l - <0,010(0,010 + 0,004) <0,10 Zgodny

HCB ug/l < 0,010 (0,010 £ 0,004) <0,10 Zgodny

Izodryna ug/l <0,010 (0,0170”-_{ 0,004)’ <0,10 Zgodny
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op'DDD i ' ng/l <0,010 (0,010 + 0,004) <0,10 Zgodny
op'DDE pg/l < 0,010 (0,010 + 0,004) <0,10 Zgodny
op'DDT pg/l < 0,010 (0,010 + 0,004) <0,10 Zgodny
pp'DDD pg/l < 0,010 (0,010 % 0,004) <0,10 Zgodny
pp'DDE pg/l < 0,010 (0,010 + 0,004) <0,10 Zgodny
pp'DDT pg/l < 0,010 (0,010 + 0,004) <0,10 Zgodny
OSI:)L:ir:ZaeEestycydéw chloroorganicznych z ug/l < 0,050 (0,050 + 0,020) <0.50 Zgodny
trans-Chlordan pg/l < 0,010 (0,010 £ 0,004) <0,10 Zgodny
Heptachlor ug/l < 0,010 (0,010 £ 0,004) < 0,030 Zgodny
Epoksyd heptachloru pg/l < 0,010 (0,010 = 0,004) < 0,030 Zgodny
* Stezenie anionow ? 7

PN-EN ISO 10304-1:2009

Azotany mg/l 1,7+04 <50 Zgodny
Azotyny? mg/l < 0,05 (0,05 £ 0,02) <0,10 Zgodny
Fluorki? mg/I <0,10 (0,10 £ 0,03) <15 Zgodny
Siarczany mg/l 64 £ 15 < 250 Zgodny
Chlorki | mg/l 26+6 <250 Zgodny
* Stezenie kationow 2 7

PN-EN ISO 14911:2002

Jon amonowy" mg/l < 0,05 (0,05 +£0,02) <0,50 Zgodny
gglrirgggﬁc)zna zawartos¢ wapnia i magnezu (z mg/l CaCOs 380 + 84 60-500 Zgodny
BB03 w1 2 dn.25.06.2020 B <0,05 (0,05 0,02) =l gy
* Eé’iﬁrlf?férgsvryyg.a;ffﬁ. 20.10.2014 - = 0.05(0,05410,02) LA Zgodny
* Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne / WWA »2 7

PN-EN I1SO 17993:2005

Benzo(a)piren ug/l < 0,0025 (0,0025 £+ 0,0012) <0,010 Zgodny
fé’)”;f‘ WWA (B(b)F, B(F, B(ghiPer, I(1,2,3- ug/l <0,010 (0,010 £ 0,005) <0,10 Zgodny

* Stezenie i zawarto$¢ ogdinego wegla organicznego (OWQO) 2 79
PN-EN 1484:1999

bez nieprawidtowych

“Ogélny wegiel organiczny (OWO) mg/l 3,17 £ 0,70 pa -
* Lotne zwigzki organiczne V2 7
PN-EN ISO 15680:2008
1,2-Dichloroetan (EDC) ug/l <1,0(1,0£0,4) <3,0 Zgodny
Benzen pg/l <0,5(0,5+£0,2) <1,0 Zgodny
Bromodichlorometan ug/l <1,0(1,0+04) <15 Zgodny
Chlorek winylu (CV) pg/l <0,2(0,2+0,1) <05 Zgodny
Chloroform ug/l ‘ <1,0(1,0 1-70,4) <30 Zgodny
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Trihalometany ogdétem pg/l 7 <0,1(0,1+£0,1) <100 Zgodny
Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu pg/l <2,0(2,0+0,8) <10 Zgodny
* Stezenie chloramin 2 7 19

PB-469 wyd. | zdn. 08.01.2021 na podstawie mg/l <0,05 (0,05£0,01) <0,50 Zgodny
metody HACH nr 10200
* Chlor wolny 2 7 1

PB-566 wyd. | z dn. 18.11.2024 | mof <0,05(0,0520,01) =030 Zgadny
* Temperatura 2 9 7 19

PN-77/C-04584 (norma wycofana bez °C 14,2+ 0,7 - -
zastgpienia) i
* Suma chloranéw i chlorynow » 2 7 ®

PN-EN ISO 10304-4:2002
Chloryny mg/| < 0,05 (0,05 £0,02) <0,25 Zgodny
Suma chloranoéw i chlorynéw mg/| <0,10 (0,10 £ 0,04) - -
Chlorany mg/| < 0,05 (0,05 £ 0,02) <0,25 Zgodny

1)

2)

Dolna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody, bedaca jednoczesnie granicg oznaczania ilosciowego wyznaczong przez
Laboratorium.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.
Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgierzu (decyzja nr
HS.9022.17.1.2026 z dnia 9 luty 2026).

Pomiar pH wykonany w temperaturze 15-25°C.

Norma wycofana bez zastgpienia, wyniki moga by¢ wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie.

Dla matrycy woda powierzchniowa i woda podziemna wynik przewodnosci elektrycznej wiasciwej kompensowany jest do temperatury
20°C. W przypadku pozostatych matryc kompensowany jest do temperatury 25°C.

Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni (decyzja nr 9/25
NS.904.2.2025 z dn. 06.11.2025 r.).

Wartos¢ parametryczna Chloranéw i Chlorynow wynoszaca 0,70 mg/l jest stosowana, gdy do dezynfekcji wody przeznaczonej do
spozycia przez ludzi jest wykorzystywana metoda dezynfekcji w szczegdlnosci z zastosowaniem dwutlenku chloru, w wyniku ktorej
powstaja chloryny. W miare mozliwosci bez uszczerbku dla dezynfekeji nalezy dazy¢ do osiggnigcia nizszej wartosci. Parametr ten
mierzy sie tylko wtedy, gdy sg stosowane takie metody dezynfekgji.

Wartosci progowe niezdefiniowane.

Badanie wykonywane w miejscu pobrania probek.

Autoryzowat sprawozdanie z badan:

ID:
ID:
ID:
ID:
ID:
ID:
ID:
ID:
ID:

183, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Mikrobiologii

186, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Analiz Srodowiska

211, Spegjalista ds. Analiz, Pracownia Analiz Srodowiska

371, Starszy Specjalista ds. Analiz, Pracownia Spektrometrii

475, p.o Kierownika Pracowni Analiz Srodowiska, Pracownia Analiz Srodowiska
492, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Analiz Sensorycznych

708, Starszy Specjalista ds. Analiz, Pracownia Analiz Srodowiska

758, Ekspert ds. Analiz, Sekcja Autoryzacii

1405, Probkobiorca, Sekcja Poboru Probek

Sprawozdanie z badan opatrzono certyfikowang pieczecia elektroniczng J.S. Hamilton Poland Sp. z o.0.
Adres laboratorium:

Daszynskiego 116, 95-070 Aleksandrow Loédzki

Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia
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Wyniki odnosza sig wylacznie do pobranych i badanych probek. Jesli podano niepewno$¢ pomiaru i nie okreslono inaczej, to jest to niepewno$¢ rozszerzona, oszacowana dia wspoiczynnika rozszerzenia
k=2 i poziomu ufnosci 95% oraz uwzglednia niepewno$¢ pobierania prébek. Jesli dokonano stwierdzenia zgodnosci i nie okreslono inaczej J.S.Hamilton Poland Sp. z 0.0. stosuje zasade prostej akceptacji
wedlug wytycznych ILAC-G8:09/2019. Jesli w dokumencie odniesienia wskazanym przez Zleceniodawce nie okreslono kryterium dla danego badania fub badan w analizowanej matrycy, stwierdzenie
zgodnosci nie jest mozliwe. Jezeli w kolumnie .wynik' przedstawiono zapis w postaci .<" lub ,>" oznacza to, iz jest to rezultat badania, bezposrednio powigzany z dolng lub gérma granicg zakresu
pomiarowego metody. Jesli dia takiego rezultatu badania podana jest rozszerzona niepewnos¢ pomiaru, to dotyczy ona wylgcznie odpowiednio dolnej lub gomej granicy zakresu pomiarowego metody. W
przypadku gdy Laboratorium opiera sie na rezultacie badania, w kolumnie stwierdzenie zgodnosc’ przedstawia opini¢ i interpretacig. Niniejsze sprawozdanie nie moze by¢ powielane w czeéci bez
pisemnej zgody J.S.Hamilton Poland Sp. z 0.0. Odpowiedzialnos¢ J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0. jest ograniczona wylgcznie do danych zawartych w jego oryginale. J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0. nie
zezwala na stosowanie symbolu akredytacji PCAAB 079 przez swoich klientéw, podwykonawcow, zewngtrznych dostawcéw ustug iinne strony trzecie. Wiecej informacji  znajduje sie w dokumencie PCA -
DA-02. Usiuga potwierdzona ninigjszym sprawozdaniem podlega Ogélnym Warunkom Swiadczenia Uslug J.S.Hamilton Poland Sp. z 0.0. zamieszczonym na stronie  www.hamilton.com.pl.

* Badanie akredytowane
# Badanie wykonane przez zewngtrznego dostawce

KONIEC SPRAWOZDANIA
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