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WOJEWODZKA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W WARSZAWIE | Numer kodowy prébki:
ODDZIAL LABORATORYJNY HIGIENY KOMUNALNEJ 01651/2021/P/
Numer sprawy:
HKL.9052.1.01659.2021
00-875 Warszawa, ul. Zelazna 79 Data sporzadzenia sprawozdania
tel. 620 90 01-06 wew. 691; 692; 693; 2021-05-24
GMINNE PRZEDSIEBIORSTWO
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Data pobrania / dostarczenia préobki 2021.05.17/2021.05.18
Miejsce pobrania probki Publiczna Szkota Podstawowa, Mleczkow ul. Szkolna 22
Pochodzenie probki wodociagg publiczny (P)
Punkt pobrania probki rozdzielnia positkow, parter
Zleceniodawca Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Radomiu
Prébka pobrana przez pracownika PSSE w Radomiu
Cel badania celem wykorzystania wynikow w obszarze regulowanym prawnie
Badania wykonano w dniach 2021.05.18 - 2021.05.20

Stan prébki bez zastrzezen

Dane dostarczone przez klienta wyrézniono kursywa i pogrubionym drukiem

Wyniki badan
Nr normy/metodyka 4

1 Bromiany PN-EN ISO 15061:2003 ug/l <3,0 10

2 Arsen Aplikacja firmy PS Analytical |[pg/l 1,0+/-0,2 10
Ltd., listopad 1997

3 Chlorek winylu PN-EN ISO 15680:2008 (z | ug/l <0,10 0,50
wyt.pkt 6.6.2 9.3)

** Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. 2017, poz. 2294)

+/- - niepewnos¢ rozszerzona przy poziomie ufno$ci okoto 95% i wspdtczynniku rozszerzenia k=2. Niepewno$¢ nie uwzglednia etapu pobierania probek.
Wynik ze znakiem "<..” 0znacza wynik ponizej zakresu oznaczalno$ci metody, kt6rg stanowi warto$é wpisana za znakiem

Adnotacje:

Wiersz 3 Wyniki potwierdzono zgodnie z " Uzupetnieniem do normy PN-EN ISO 15680:2008, wyd.4 z dnia 26.01.21"

Osoba autoryzujaca:

Badania fizykochemiczne: Edyta Pietkiewicz
asystent

Sprawozdanie z badan wygenerowane w systemie elektronicznym z podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem
kwalifikowanym osoby autoryzujacej, ktory jest rownowazny z podpisem wtasnorgcznym.

]

S{ie!

2021 0525

/ Mé/@

Wyniki badar odnoszg sie wytacznie do badanej probki. / Strona 1z 1
Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie z badan nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W RADOMIU
POWIATOWA STACJA SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNA W RADOMIU
26-601 RADOM, ul. gen. Leopolda Okulickiego 9D e-mail: radom@psse.waw.pl
® 048 345-15-94, fax 048 333-20-23 www.radom.psse.waw.pl

Radom, dnia 25.05.2021r.

HKN.447.0W.165.2021.N

Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne w Zakrzewie Sp. z 0. o.
Zakrzew 51 A, 26-652 Zakrzew

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu

na podstawie sprawozdania z badan probki wody numer HKL 01868/2021 z 24.05.2021r. pobrane;j
w punkcie zgodnosci tj. Publiczna Szkota Podstawowa Mleczkéw ul. Szkolna 22 gm. Zakrzew
w dniu 17.05.2021r. w ramach prowadzonego nadzoru sanitarnego stwierdza

przydatnos¢

wody do spozycia w zakresie zbadanych parametréow zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Otrzymuja:
1. adresat

2. ala




